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22-300 Krasnystaw -

Ocena jakosci wody

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zgodnie z § 21
ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz. U. z 2017 r., poz. 2294/,
na podstawie raportu z badan Nr WD/0157/21/N, z dnia 29.04.2021 r., oraz
raportu zbiorczego z badan Nr WD/1158-0160/21/Z z dnia 05.05.2021 r.
sporzadzonych przez Oddziat Laboratoryjny PSSE Chetm, ul. Szpitalna 48

- stwierdza przydatnos§é wody do spozycia przez ludzi.

Woda do badania zostala pobrana z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w
wode Krupiec gm. Krasnystaw w dniu 14.04.2021 r., z punktu poboru:
Szkota Podstawowa, kuchnia, Siennica Nadolna.

Badania przeprowadzil Parnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Krasnymstawie w ramach prowadzonego nadzoru nad jako$cia wody w zakresie
wybranych parametréw fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych grupy B.

W zwiazku z tym, ze raport z badan Nr WD/0157/21/N wykazal
przekroczenia dopuszczalnego stezenia olowiu, zelaza oraz metnosci, okreslonego
w zatgczniku nr 1 cze$é B i czgsé C tabela 2 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi /Dz. U. z 2017 r., poz. 2294/, administrator obiektu przeprowadzit
dzialania naprawcze i powtérnie wykonal badania jakosci wody w kierunku tych
parametréow. Woda zostala pobrana do badann w dniu 4.05.2021 r. z wodociagu
zbiorowego zaopatrzenia Krupiec w punktach: Szkola Podstawowa w Siennicy
Nadolnej — kuchnia /punkt zgodnosci/, Szkola Podstawowa w Siennicy Nadolnej
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- lazienka dla niepelnosprawnych, hydrofornia Krupiec, dom prywatny Krupiec
5 /punkt zgodnosci/, Przedszkole Siennica Nadolna - kran w kuchni /punkt
zgodnosci/, dom prywatny Siennica Nadolna 116. Raport zbiorczy z badan Nr
WD/1158-0160/21/Z z dnia 05.05.2021 r. wykazal, ze woda badana w zakresie
stezenia olowiu, zelaza ogdélnego oraz metnoSci speilniala wymagania
przedmiotowego rozporzadzenia.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aja

Do wiadomosci:

1. Wojt Gminy Krasnystaw
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