PANSTWOWY

PO TOWY INSPEKTOR SANITARNY
w KRASNYMSTAWIE

22-300 KRASNYSTAW, ul. Sikorskiego 3A
TEL. 22 250 01 15; e—mail: psse.krasnystaw@pis.gov.pl

Krasnystaw, dnia 27 maja 2021 r.

ONS-HK.903.8.2.2021

Gmina Krasnystaw
ul. M. Konopnickiej 4
22-300 Krasnystaw

Ocena jakosci wody

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po
zapoznaniu si¢ z raportem z badan Nr WD/0155/21/N z dnia 29.04.2021 r.
sporzadzonym przez Oddziat Laboratoryjny PSSE Chelm, ul. Szpitalna 48

— stwierdza przydatnosé wody do spozycia przez ludzi.

Woda do badania zostala pobrana z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia
Stezyca Leczynska Gm. Krasnystaw w dniu 14.04.2021 r. z punktu poboru:

1. DPS Stezyca Nadwieprzanska.

Badania zostaly przeprowadzone w zakresie parametrow fizyko-
chemicznych i mikrobiologicznych grupy B, zgodnie z zalacznikiem Nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 /- Escherichia
coli (E. «coli), bakterie grupy coli, ogélna liczba mikroorganizméw
w temperaturze 22°C, enterokoki, barwa, metnosé, smak, zapach, stezenie jonow
wodoru (pH), przewodnos$¢ elektryczna, zelazo og., jon amonowy, azotyny,
azotany, fluorki, chlorki, twardo$¢ ogoélna, siarczany, utlenialnosS¢, magnez,
mangan, otéw, kadm, chrom, arsen, miedz, nikiel, rte¢, selen, antymon.

Przedlozone wyniki badan jakosci wody spelniaja wymagania okreslone
w czeSci A tabeli 1, czeSci B, czesci C tabela 1 i tabela 2 i czeSci D tabela 2,
zalacznika Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294 /.

Otrzymuja: /
1. Adresat
2. aja

Do wiadomosci:

1. Gminne Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0., 22-300 Krasnystaw, Zakrecie 124B




PANSTWOWY

POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w KRASNYMSTAWIE

22-300 KRASNYSTAW, ul. Sikorskiego 3A
TEL. 22 250 01 15; e—mail: psse.krasnystaw@pis.gov.pl

Krasnystaw, dnia 26 maja 2021 r.

ONS-HK.903.15.2.2021

Malopolska Hodowla Roslin Sp. z o.0.
ul. Zbozowa 4, 30 -002 Krakow
Gospodarstwo Bialka
22-300 Krasnystaw

Ocena jakosci wody

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po
zapoznaniu si¢ z raportem z badan Nr WD/0184/21/N z dnia 30.04.2021 r.
sporzadzonym przez Oddziat Laboratoryjny PSSE Chelm, ul. Szpitalna 48

— stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi.

Woda do badania zostala pobrana 2z Wodociagu Zakladowego
Gospodarstwo Bialka gm. Krasnystaw w dniu 27.04.2021 r., z punktu poboru:
— Sklep Biatka Nr 13.

Badania zostaly przeprowadzone w zakresie parametrow fizyko-
chemicznych i mikrobiologicznych grupy A, zgodnie z zalacznikiem Nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 /- Escherichia
coli (E. «coli), bakterie grupy coli, ogélna liczba mikroorganizméw
w temperaturze 22°C, barwa, metnosé, smak, zapach, stezenie jonéw wodoru
(pH), przewodnosé elektryczna.

Przedlozone wyniki badan jakosci wody spelniaja wymagania okreslone
w czeSci A tabeli 1 1 czeSci C tabela 1 i tabela 2, zalacznika Nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 /.

Otrzymuija:
1. Adresat

2. aja

Do wiadomos§ci:
1. Wojt Gminy Krasnystaw




PANSTWOWY

POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w KRASNYMSTAWIE

22-300 KRASNYSTAW, ul. Sikorskiego 3A
TEL. 22 250 01 15; e—mail: psse.krasnystaw@pis.gov.pl

Krasnystaw, dnia 26 maja 2021 r.

ONS-HK.903.14.3.2021

Malopolska Hodowla Roslin Sp. z o.o0.
ul. Zbozowa 4, 30-002 Krakow
Stadnina Koni, Bialka 6

22-300 Krasnystaw

Ocena jakosci wody

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po
zapoznaniu sie z raportem z badan Nr WD/0185/21/N z dnia 30.04.2021 r.
sporzadzonym przez Oddzial Laboratoryjny PSSE Chelm, ul. Szpitalna 48

— stwierdza przydatno§é wody do spozycia przez ludzi.

Woda do badania zostata pobrana z Wodociagu Zakladowego SK Bialka
gm. Krasnystaw w dniu 27.04.2021 r., z punktu poboru: — SK Biatka - biuro.

Badania zostaly przeprowadzone w zakresie parametrow fizyko-
chemicznych i mikrobiologicznych grupy A, zgodnie z zalacznikiem Nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 /- Escherichia
coli (E. coli), bakterie grupy coli, ogélna liczba mikroorganizmow
w temperaturze 22°C, barwa, metno§é, smak, zapach, stezenie jonoéw wodoru
(pH), przewodnos¢ elektryczna.

Przedlozone wyniki badan jakosci wody spelniaja wymagania okreslone
w czeSci A tabeli 1 i czeSci C tabela 1 i tabela 2, zalacznika Nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz. U. z 2017 r., poz. 2294/.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. a/a

Do wiadomosci:
1. Wo6jt Gminy Krasnystaw




PANSTWOWY

POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w KRASNYMSTAWIE

22-300 KRASNYSTAW, ul. Sikorskiego 3A
TEL. 222500115; e—mail: psse.krasnystaw@pis.gov.pl

Krasnystaw, dnia 10.05.2021 r.

ONS-HK.903.7.2.2021
Gmina Krasnystaw
ul. M. Konopnickiej 4
22-300 Krasnystaw

Ocena jakosci wody

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po
zapoznaniu sie ze Sprawozdaniem z badan Nr WD/150/2021 z dnia 23.04.2021
r. sporzadzonym przez Dzial Laboratoryjny WSSE Lublin, ul. Pielegniarek 6

— stwierdza przydatnosé wody do spozycia przez ludzi.

Woda do badania zostala pobrana z Wodociagu Zbiorowego Zaopatrzenia
Niemienice Kolonia w dniu 12.04.2021 r., z punktu poboru: Dom prywatny,
Niemienice Kolonia 17.

Badania zostaly przeprowadzone w zakresie wybranych parametrow
fizyko-chemicznych grupy B, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi /Dz. U. z 2017 r., poz. 2294/ - pestycydy oczekiwane w
strefie zaopatrzenia w wode, suma pestycydéw, 1,2-dichloroetan, benzen,
benzo(a)piren, T trichloroetenu i tetrachloroetenu, = wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych , cyjanki, glin, séd i bor.

Przedlozone wyniki badan jakosci wody dla badanych parametrow spetniaja
wymagania okreslone w czeSci B zalacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako§ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi /Dz. U. z 2017 r., poz. 2294/.

PANSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTORBANITARNY
w(\Kras ymstawie
= mgr inz: yika Brzyszko
1. adresat

2. a/a
Do wiadomosSci
1. Gminne Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., Zakrecie
124B, 22-300 Krasnystaw




