PANSTWOWY

POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w KRASNYMSTAWIE

22-300 KRASNYSTAW, ul. Sikorskiego 3A

Krasnystaw, dnia 25 lipca 2022 r.

ONS-HK.903.11.7.2022

Gmina Krasnystaw
ul. M. Konopnickiej 4
22-300 Krasnystaw

Ocena jakosci wody

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po
zapoznaniu sie ze Sprawozdaniem Nr SB/81346/07/2022 z dnia 13.07.2022 r.
sporzadzonym przez Laboratorium SGS Polska, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyniska
S52A z badan probki wody pobranej z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w wode
Ostrow Krupski —

stwierdza przydatnosé wody do spozycia przez ludzi.

Woda do badania zostala pobrana w dniu 16.05.2022 r., z punktu poboru:
1. wodociag Ostrow Krupski — kran na hydroforze.

Badania zostaly przeprowadzone w =zakresie kontrolnego monitoringu
substancji promieniotworczych: tryt, Rad 226, Rad 228. Wyniki badan w tym
zakresie spelniaja wymagania okreslone w czesci A i czesci B zalgcznika nr 4 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), a oznaczone
stezenie badanych substancji promieniotworczych nie przekracza granic
wykrywalnosci okreslonych w czesci C zatacznika nr 6 do przedmiotowego
rozporzadzenia.

Badania w zakresie wstgpnego monitoringu substancji promieniotwérczych
w probce wody pobranej ze studni podstawowej zasilajacej ujecie Ostrow Krupski
zostaly przeprowadzone w 2017 r. Oceng z dnia 29.12.2017r., Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie stwierdzil dla radonu -
narazenie znikome, natomiast stezenie trytu oraz izotopoéw promieniotworczych
radu: Ra-226 1 Ra-228 nie przekraczalo granic wykrywalnosci okreslonych w
czesci C zalacznika nr 6 do przedmiotowego rozporzadzenia.

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z czescig D zalacznika nr 4 do ww.
rozporzadzenia, badania radonu powinny by¢ wykonywane raz na 10 lat, czyli
nastepne badanie w kierunku stezenia aktywnosci radonu w wodzie ze studni
podstawowej ujecia Ostrow Krupski powinno zosta¢ wykonane w 2027 roku.
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Natomiast, zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia, badania stezenia trytu oraz
izotopow promieniotworczych radu: Ra-226 i1 Ra-228 powinny by¢ wykonywane z
czestotliwoscia co S lat, czyli nastepne badanie w tym kierunku powinno byc¢
przeprowadzone w 2027 roku.

Otrzymuja:

@ Adresat

2. Gminne Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., Zakrecie 124 B, 22-
300 Krasnystaw
3. a/a

Sporzqdzil: J.S. Sekcja Higieny Komunalnej
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PANSTWOWY p

POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w KRASNYMSTAWIE

22-300 KRASNYSTAW, ul. Sikorskiego 3A

Krasnystaw, dnia 4 lipca 2022 r.

ONS-HK.903.13.4.2022

Gmina Krasnystaw
ul. M. Konopnickiej 4
22-300 Krasnystaw

Ocena jakosci wody

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po
zapoznaniu si¢ ze Sprawozdaniem Nr SB/73252/06/2022 z dnia 28.06.2022 r.
sporzadzonym przez Laboratorium SGS Polska, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszynska
52A z badan probki wody pobranej z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w wode
Matochwiej Duzy —

stwierdza przydatnosé wody do spozycia przez ludzi.

Woda do badania zostala pobrana w dniu 27.04.2022 r., z punktu poboru:
1. wodociag Matochwiej Duzy — hydrofornia.

Badania =zostaly przeprowadzone w zakresie kontrolnego monitoringu
substancji promieniotwoérczych: tryt, Rad 226, Rad 228. Wyniki badan w tym
zakresie spelniaja wymagania okreslone w czesci A i czeSci B zalacznika nr 4 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), a oznaczone
stezenie badanych substancji promieniotwoérczych nie przekracza granic
wykrywalnosci okreslonych w czesci C zalacznika nr 6 do przedmiotowego
rozporzadzenia.

Badania w zakresie wstepnego monitoringu substancji promieniotwoérczych
w probce wody pobranej ze studni podstawowej zasilajacej ujecie Malochwiej
Duzy zostaly przeprowadzone w 2017 r. Ocena z dnia 29.12.2017r., Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie stwierdzil dla radonu -
narazenie niskie, natomiast stezenie trytu oraz izotopow promieniotworczych
radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekraczalo granic wykrywalnosci okreslonych w
czesci C zalacznika nr 6 do przedmiotowego rozporzadzenia.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia, badania
stezenia trytu oraz izotopéw promieniotworczych radu: Ra-226 i Ra-228 powinny
byé wykonywane 2z czestotliwoscia co S lat, czyli nastepne badanie w tym
kierunku powinno by¢ przeprowadzone w 2027 roku.
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Natomiast, poniewaz powtorne badania radonu, przeprowadzone po 6 miesigcach
od wstepnego monitoringu wykazaly narazenie znikome, to zgodnie z czescia D
zalgcznika nr 4 do ww. rozporzadzenia, badanie radonu powinno by¢ wykonane
raz na S lat, czyli w 2023 roku.
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tr uja:
CQ Adresat
2. Gminne Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., Zakrecie 124 B, 22-
300 Krasnystaw

3. a/a

Sporzqdzil: J.S. Sekcja Higieny Komunalnej
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