Egzemplarz Nr / }

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

W KRASNYMSTAWIE
Krasnystaw, dnia 10 marca 2023 r.

22-300 Krasnystaw, ul. Sikorskiego 3A
tel. 887436164
psse.krasnystaw@sanepid.gov.pl, www.pssekrasnystaw.nbip.pl

ONS-HK.903.10.1.2023

Gmina Krasnystaw
ul. M. Konopnickiej 4
22-300 Krasnystaw

Ocena jakosci wody

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu
sie z Raportami z badan Nr WD/0115/23/N i Nr WD/0116/23/N z dnia
02.03.2023 r. sporzadzonymi przez Oddzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Chetmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chehlmn

- stwierdza przydatnosé¢ wody do spozycia przez ludzi.

Woda do badania zostala pobrana z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia
w wode Krynica, gm. Krasnystaw w dniu 27.02.2023 r. z punktéw poboru
/punktéow zgodnosci/: 1. Dom prywatny Bzite 3 a, 2. Dom prywatny kuchnia,
Czarnoziem 73 a.

Badania probki pobranej w Domu prywatnym Bzite 3 a zostaly przeprowadzone
w zakresie parametréw fizykochemicznych i mikrobiologicznych grupy A, zgodnie
z zalacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.
2294) - liczba mikroorganizmoéw na agarze odzywczym w temperaturze 22°C, liczba
bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, metnosé, barwa, zapach, smak, pH,
przewodnos¢ elektryczna wlasciwa, natomiast probka pobrana w punkcie zgodno$ci
Dom prywatny - kuchnia, Czarnoziem 73 a =zostala przebadana w zakresie
parametréow mikrobiologicznych grupy B - liczba mikroorganizméw na agarze
odzywczym w temperaturze 22°C, liczba bakterii grupy coli, liczba Eschemchla coli,
liczba enterokokéw katowych.

Przedlozone wyniki badan jakosci wody w calosci speilniaja wymagania
okreslone w czesci A tabela 1 1 w czesci C tabela 1 i tabela 2 zalacznika nr 1
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
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Otrzymuja:
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Sporzadzit: M.M., sekcja Higieny Komunalnej
Sprawdzit: J.S., sekcja Higieny Komunalnej
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

W KRASNYMSTAWIE
Krasnystaw, dnia 10 marca 2023 r.

22-300 Krasnystaw, ul. Sikorskiego 3A
tel. 887436164
psse.krasnystaw@sanepid.gov.pl, www.pssekrasnystaw.nbip.pl

ONS-HK.903.8.1.2023

Gmina Krasnystaw
ul. M. Konopnickiej 4
22-300 Krasnystaw

Ocena jakosci wody

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu
si¢ z Raportami z badan Nr WD/0117/23/N i Nr WD/0118/23/N 2z dnia
02.03.2023 r. sporzadzonymi przez Oddzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Chelmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Cheln

- stwierdza przydatnosé wody do spozycia przez ludzi.

Woda do badania zostala pobrana z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia
w wode Stezyca Leczynska, gm. Krasnystaw w dniu 27.02.2023 r.
z punktéow poboru /punktéw zgodnosci/: 1. DPS Stezyca Nadwieprzanska -
kuchnia, 2. Szkota Jaslikow - kuchnia. '

Badania probki pobranej w DPS Stezyca Nadwieprzanska - kuchnia zostaly
przeprowadzone w zakresie parametrow fizykochemicznych i1 mikrobiologicznych
grupy A, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. z 2017 r., poz. 2294) - liczba mikroorganizméw na agarze odZywczym
w temperaturze 22°C, liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, metnos¢,
barwa, zapach, smak, pH, przewodnosc¢ elektryczna wlasciwa, natomiast probka
pobrana w punkcie zgodnosci Szkola Jaslikéw - kuchnia zostala przebadana
w zakresie parametréw mikrobiologicznych grupy B - liczba mikroorganizmow
na agarze odzywczym w temperaturze 22°C, liczba bakterii grupy coli, liczba
Escherichia coli, liczba enterokokow katowych.

Przedlozone wyniki badan jakosci wody w caloSci spelniaja wymagania
okreslone w czesci A tabela 1 1 w czesci C tabela 1 1 tabela 2 zalacznika nr 1
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
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